
Поз.
Патрубки и соединения

Назначение Ду Тип
1 Ввод исходной воды 150 Фланец Рн16
2 Выход очищеной воды 150 Фланец Рн16
3 Отвод шлама 50 Фланец Рн16
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1 * Размеры для справок.
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.2 -тК.


